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Alt. 1 söder, markförlagd ledning
Alt. 2 norr, markförlagd ledning
Ej längre aktuell sträckning
Befintlig kraftledningsstolpe
Befintlig 77 kV markförlagd ledning
Befintlig 77 kV luftledning raseras
Befintlig 77 kV luftledning kvartsår
Transformatorstation Barkarby
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